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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni
Solpark Kleszczow ul. Sportowa 8 w Kleszczowie
za okres 01.01.2022r. - 31.12,2022r.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagas, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230) dokonat zbiorczej
rocznej oceny jakoéei wody na ptywalni Solpark Kleszezdw w Kleszezowie poprzez analize:

- parametréw jako$ci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia,

- zakresu i czestotliwosei wykonywania badafi wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badait wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Belchatowie przed wydaniem oceny.

W okresie objetym niniejsza oceng przeprowadzono 2 Kontrole sanitatne. 1 kontrola
w zwigzku z wydang decyzja administracyjng dotyczaca unieruchomienia obiektu oraz
1 kontrola dotyczaca oceny stanu sanitarnego ptywalni.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz.338) oraz § 4 w zwiazkuz § 21 § 3 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na plywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Belchatowie stwierdza, ze woda na plywalni Solpark Kleszezéw w Kleszczowie
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rekreacyjnym — system cyrkulacji, jednokrotnie w brodziku wewnetrznym, jednokrotnie
w brodziku wewngtrznym — system cyrkulacji, jednokroinie w wannie jacuzzi nr 1,
jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 1 — system cyrkulacji, jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 2,
picciokrotnie w wannie jacuzzi nr 2 — system cyrkulacji, trzykrotnie w wannie jacuzzi nr 3,
trzykrotnie w wannie jacuzzi nr 3 — system cyrkulacji, jednokrotnie w brodziku zewngtrznym,
jednokrotnie w brodziku zewnetrznym — system cyrkulacji.)

- chloru zwigzanego (jednokrotnie w brodziku zewnetrznym — system cyrkulacji, jednokrotnie
w basenie rekreacyjnym zewnetrznym -~ system cyrkulacji, jednokrotnie w basenie
rekreacyjnym zewnetrznym)

- XTHM (jednokrotnie w basenie sportowym, jednokrotnie w brodziku wewnetrznym,
jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 1, jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 1 — system cyrkulacji,
jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 2, jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 2 — system cyrkulacji,
jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 3, jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 3 — system cyrkulacji)

- mgtnos¢ (jednokrotnie w basenie sportowym, jednokrotnie w wannie jacuzzi nr 1,
dwukrotnie w wannie jacuzzi nr 1 — system cyrkulacji),

W sytuacji wystepowania przekroczenia ogélnej liczby mikroorganizméw w 36°C
w wannie v 2, w wannie nr 2 — system cyrkulacji, brodziku wewnetrznym, basenie
rekreacyjnym wewnetrznym, basenie rekreacyjnym wewngtrznym — system  cyrkulacji
i w wannie nr 3 oraz przekroczen Pseudomonas aeruginosa w wannie nr 1, w wannie nr 1 —
system cyrkulacji, w wannie nr 2, w wannie nr 3, w wannie nr 3 — system cyrkulacji
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie wydawat decyzje administracyjne
zobowigzujace do wylaczenia z eksploatacji ww. niecki. Dzialania te jak, réwniez
niezwloczne skuteczne dziatania naprawcze podjgte przez eksploatatora plywalni Solpark
Kleszezow w Kleszezowie spowodowaly znaczne zminimalizowanie zagrozenia dla zdrowia
0s0b korzystajgeych  z plywalni.

Rowniez w sytuacji przekroczenia parametru chloroform, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Belchatowic kierowat pisma do zarzadey plywalnig o podjeciu dziatan
naprawczych zmierzajgcych do doprowadzenia sktadu wody odpowiadajgcego wymaganiom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r, w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230). Dziatania napraweze
nic przynosily poprawy jakoscl wody i w kolejuych badaniach wystepowaty przekroczenia
ww. parametrow. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Belchatowie dnia
18.05.2022r. wszczal z urzedu postepowanie administracyjne. Dnia 27.05.2023r. do PSSE

w Belchatowie wplyngly sprawozdania 2z badai wody w miejscach przekroczen.
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